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    Уважаемый Клиент!

Выражаем Вам благодарность за выбор компании «ТОПОЛ-ЭКО»® в качестве поставщика 
оборудования по очистке сточных вод. 

Мы уверены, что приобретенный продукт оправдает Ваши ожидания. Вся наша 
продукция произведена из высококачественных материалов и комплектующих, что 
гарантирует безупречное качество и продолжительную эксплуатацию.

Благодаря сделанному Вами выбору, уменьшится загрязнение нашей земли и улучшится
ее экологическое состояние.

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в сервисном обслуживании приобретенного Вами 
оборудования,   ответить на все вопросы и учесть пожелания.

Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное развитие наших отношений в области 
очистки сточных вод и недопущение дальнейшего загрязнения природы!

УОСВ «ТОПАС»  предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
путем биологического окисления.

Технические данные модельного ряда УОСВ «ТОПАС» приведены в  
Приложении №1.

            

             

Установка очистки сточных вод выполняет  очистку, а не аккумуляцию 
(накапливание) хозяйственно-бытовых стоков. Работа УОСВ «ТОПАС» основана  на 
сочетании биологической очистки с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусствен-  

воздуха) для окисления составляющих хозяйственно-бытовых сточных вод.
Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении 

микроорганизмами органических веществ. Сточные воды теряют склонность к 
загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное 
загрязнение. 

Сточные воды поступают в приемную камеру (А), уравнивающую их поступление, 
здесь же происходят механическая очистка и биологическое окисление.   Далее стоки

 

равномерно перекачиваются в аэротенк (B), где происходит окончательное разру-

Принципиальная схема :

А – приемная камера
В – камера аэротенка
С – вторичный отстойник
D – отстойник ила (стабилизатор)
I - ящик компрессорного оборудования
1,2 - возможный вход сточной 
воды в установку
3 - выход биологически 
очищенной сточной воды из 
установки  

УОСВ с самотечным отведением биологически очищенной воды УОСВ с принудительным отведением биологически очищенной воды
Принципиальная схема :

А – приемная камера
В – камера аэротенка
С – вторичный отстойник
D – отстойник ила (стабилизатор)
I - ящик компрессорного оборудования
1,2 - возможный вход сточной 
воды в установку
3 - накопительная емкость для 
установки насосного оборудования с 
последующим выходом биологически 
очищенной сточной воды в любую из 
сторон установки
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Технические данные и область применения модельного 
ряда установки очистки сточных вод 

ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS (далее по 
тексту УОСВ «ТОПАС»)

Принцип работы установки очистки сточных вод 
ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS (далее по 

тексту УОСВ «ТОПАС»)

ная  подача 



3ɲение орɝаниɱесɤиɯ соеɞинениɣ пɭтем оɤисления аɤтивнɵм илом. Ⱥɤтивнɵɣ 
ил ± взвеɲенная в воɞе  аɤтивная биомасса, осɭɳествляɸɳая процесс оɱистɤи 
стоɱнɵɯ воɞ в аɷробнɵɯ биооɤислителяɯ.

  ɤинɣотсто ɣɵнɱиротв ов  али оɝонвитɤа и ɵɞов ɣотсиɱ ьсемс еелаȾ
�&�, ɝɞе происɯоɞит отɞеление аɤтивноɝо ила от ɱистоɣ воɞɵ. Оɱиɳенная воɞа 

  ,)»ɋȺɉОɌ« ȼɋОɍ илеɞом тоитсомисиваз в( оньлетиɞɭнирп обил ,моɤетомас 
ɭɞаляется из ɍОɋȼ. Отработаннɵɣ стабилизированнɵɣ ил постепенно наɤап�
ливается в стабилизаторе ила �'� и периоɞиɱесɤи ɭɞаляется пользователем   �см.  

ɍОɋȼ  «ɌОɉȺɋª поставляɸтся полностьɸ ɭɤомплеɤтованнɵми и ɝотовɵми ɤ 
ɷɤсплɭатации. Ʉомплеɤтация ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª зависит от моɞели и моɞиɮиɤации.

Ɇоɞельнɵɣ ряɞ  «ɌОɉȺɋ��ª �  «ɌОɉȺɋ�7�ª изɝотавливается и поставляется в
 еɞином ɤорпɭсе. «ɌОɉȺɋ�1��ª �  ɞвɭɯɤорпɭсная ɍОɋȼ,  «ɌОɉȺɋ�1��ª �  ɞвɭɯ�
 с распреɞелительноɣ емɤостьɸ.

 стр. 8  в  разɞеле �Ɍеɯниɱесɤое обслɭɠивание ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª�. 

«ТОПАС- ТОПАС- » всех модификаций
1. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,1 м� 
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � 1 м� �. Ʉомпрессор 6� ȼт � 2 ɲт.

«ТОПАС-1
1. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,1 м� 
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � 1 м� �. Ʉомпрессор 8� ȼт � 2 ɲт.
«ТОПАС-15» всех модификаций
1. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,1 м� 
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � 1 м� �. Ʉомпрессор 12� ȼт � 2 ɲт.
«ТОПАС-20» всех модификаций
1. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,� м� 
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � � м� �. Ʉомпрессор 12� ȼт � 2 ɲт.
«ТОПАС-30» всех модификаций
1. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,� м� 
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � � м� �. Ʉомпрессор 1�� ȼт � 2 ɲт.
«ТОПАС-40» всех модификаций
1. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,� м� 
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � � м� �. Ʉомпрессор 12� ȼт � 2 ɲт.
«ТОПАС-50» всех модификаций
1. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,� м� 
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � � м� �. Ʉомпрессор 1�� ȼт � 2 ɲт.
«ТОПАС-75» всех модификаций
1. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,� м� 
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � � м� �. Ʉомпрессор 1�� ȼт � � ɲт.
«ТОПАС-100»
1. Ɍрɭба ɉɉ 311� 11�[1�  / �,8 м � 2ɲт., �ɞля соеɞинения ɤорпɭсов�
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � � м� �. Ʉомпрессор 1�� ȼт � � ɲт.
�. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,� м�  

ɤорпɭсная ɍОɋȼ

Комплектация установки очистки сточных вод 
ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO  модели ТОПАС/TOPAS 

(далее по тексту УОСВ «ТОПАС

постɭпает

4» - «

2» всех модификаций
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Ʉомɩɥекɬациɹ доɩоɥɧиɬеɥɶɧɵм оɛоɪɭдоваɧием�
ɍОɋȼ с принɭɞительнɵм отвеɞением биолоɝиɱесɤи оɱиɳенноɣ воɞɵ 

�ɞалее ©принɭɞительная ɍОɋȼª� всеɝо моɞельноɝо ряɞа марɤи «ɌОɉȺɋª 
ɭɤомплеɤтовɵваɸтся отɞельно�
1.  ɇасос ɞренаɠнɵɣ с поплавɤовɵм  вɵɤлɸɱателем± 1 ɲт.
2. Ʉомплеɤт ɮитинɝов и ɲланɝов ɞля соеɞинения насоса.
3. ɉо запросɭ возмоɠна ɤомплеɤтация трɭбоɣ   ɤанализационноɣ растрɭбноɣ 
ɉɉ  16�ɯ�,�, L=150 мм.

ȼсе ɍОɋȼ моɞельноɝо ряɞа марɤи  «ɌОɉȺɋª моɝɭт ɞополнительно 
товаться световоɣ авариɣноɣ сиɝнализациеɣ или иноɣ 
преɞлаɝаемоɣ завоɞом произвоɞителем.

ɋветовая авариɣная сиɝнализация состоит из�
1. ɋветильниɤ влаɝозаɳиɳеннɵɣ ± 1ɲт.
2. ɉоплавɤовɵɣ ɞатɱиɤ ɭровня в сборе ± 1ɲт.
�. ɋальниɤ ввоɞа ± 1ɲт.

«ТОПАС - 150»
1. Ɍрɭба ɤанализационная растрɭбная ɉɉ 11�ɯ2,7  / �,� м � 2 ɲт.� 
2. ɉрɭтоɤ свароɱнɵɣ ɉɉ 7мм � 6 м� �. Ʉомпрессор 1�� ȼт � 6 ɲт .� 
�. Ɋаспреɞелительная емɤость �,6ɯ�,6ɯ2 м.

ȼсе ɭсиленнɵе ɍОɋȼ  ©ɌОɉȺɋª ɤомплеɤтɭɸтся�
 ɞосɤа ɉɉ 1�мм � �,��м2 либо ɞосɤа ɉɉ 1�мм � �,�8м2. Ɂависит от моɞели.

ɤомплеɤ�
авариɣноɣ сиɝнализациеɣ 

  ɑтобɵ избеɠать повреɠɞения ɍОɋȼ и травм лɸɞеɣ при транспортировɤе ɍОɋȼ, 
обязательно слеɞɭет соблɸɞать слеɞɭɸɳие требования�
� ɉровоɞить работɵ по транспортировɤе имеɸт право тольɤо лица, имеɸɳие 
специальнɭɸ ɤвалиɮиɤациɸ, навɵɤи работɵ и строɝо соблɸɞая теɯниɤɭ 
безопасности.
� ɍстроɣство моɠно поɞцеплять ɤ ɝрɭзопоɞɴемнɵм приспособлениям тольɤо в 
специально обознаɱеннɵɯ тоɱɤаɯ� 
Ⱦля ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋ� ª� «ɌОɉȺɋ�1�ª всеɯ моɞиɮиɤациɣ, ɤроме Ʌонɝ соɝласно 
рисɭнɤɭ №1Ⱥ.
  Ⱦля ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋ�2�ª � ɌОɉȺɋ�1��ª всеɯ моɞиɮиɤациɣ, ɤроме Ʌонɝ соɝласно 
рисɭнɤɭ № 1Ȼ.
    Ⱦля ɍОɋȼ   ©ɌОɉȺɋ�  Ʌонɝ ± ɌОɉȺɋ�1� Ʌонɝª соɝласно рисɭнɤɭ № 1ȼ.
� ɍстановɤɭ моɠно транспортировать теми виɞами транспортнɵɯ среɞств, ɤоторɵе  
соответствɭɸт  правилам перевозоɤ ɝрɭзов, ɞеɣствɭɸɳиɯ на ɞанном виɞе 
транспорта.
� ɍстановɤа �в таре или без тарɵ� ɞолɠна бɵть заɤреплена в транспортном среɞстве 
таɤ, ɱтобɵ исɤлɸɱить ее перемеɳение при ɞвиɠении транспорта.
� ɉри транспортировании и ɯранении емɤостеɣ не ɞопɭсɤается поɞверɝать иɯ 
возɞеɣствиɸ ɭɞарнɵɯ наɝрɭзоɤ, ɞлительнɵɯ возɞеɣствиɣ прямɵɯ солнеɱнɵɯ 
лɭɱеɣ.
� ɍсловия ɯранения ɭстановоɤ 1�Ʌ�  �  ȽОɋɌ 1�1��.

Транспортировка и хранение установки очистки сточных 
вод ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS 

(далее по тексту УОСВ ©ТОПАСª)

�

и от моɞели ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋ�2�ª

�
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   ȼвиɞɭ тоɝо, ɱто на местаɯ ɭсловия и возмоɠности моɝɭт бɵть самими разнɵми, 
невозмоɠно ɞать тоɱноɣ инстрɭɤции о том, ɤаɤ ɞоставлять ɍОɋȼ ɤ местɭ еɝо 
ɷɤсплɭатации. ɗтɭ заɞаɱɭ слеɞɭет порɭɱить ɤвалиɮицированномɭ и 
поɞɝотовленномɭ персоналɭ.

   Ɋис. № 1Ⱥ                                   Ɋис. № 1Ȼ                                      Ɋис. 1ȼ

 Инструкция по установке и выполнению 
монтажных работ

Ⱦо провеɞения работ по ɭстановɤе ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª  слеɞɭет обратить внимание 

� ȼнимательно изɭɱить монтаɠнɭɸ сɯемɭ и инстрɭɤциɸ по ɭстановɤе и вɵпол� 
нениɸ монтаɠнɵɯ работ, прилаɝаемɭɸ ɤ ȼаɲеɣ ɍОɋȼ.

� ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª не имеет отверстия ɞля поɞсоеɞинения поɞвоɞяɳеɝо 
�и отвоɞяɳеɝо ɞля ©принɭɞительнɵɯ ɍОɋȼª� трɭбопровоɞа ɤанализации.

� ɇеобɯоɞимо соблɸсти слеɞɭɸɳие ɭсловия� поɞвоɞяɳиɣ трɭбопровоɞ ɞолɠен 
бɵть ввеɞен в приемнɭɸ ɤамерɭ ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª,  соɝласно   ɝабаритов,  
ɭɤазаннɵɯ в монтаɠноɣ сɯеме.  Отверстие в стенɤе приемноɣ ɤамерɵ  ɍОɋȼ 
©ɌОɉȺɋª ɞолɠно бɵть вɵрезано тоɱно по ɤонтɭрɭ поɞвоɞяɳеɝо трɭбопровоɞа.

� ɉри монтаɠе отверстие ɞля поɞвоɞяɳеɝо трɭбопровоɞа вɵрезается и ɝермети�
зирɭется. ɇаилɭɱɲим способом ɝерметизации поɞвоɞяɳеɝо трɭбопровоɞа, 
реɤоменɞɭемɵм произвоɞителем, является опаɣɤа с помоɳьɸ теɯниɱесɤоɝо 
ɮена и прɭтɤа  свароɱноɝо  ɉɉ 7 мм.

� ȼсе самотеɱнɵе моɞели ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª изɝотавливаɸтся с патрɭбɤом Ø 110 мм. 
ɞля слива оɱиɳеннɵɯ  стоɤов. ȼ моɞеляɯ с  принɭɞительнɵм вɵбросом трɭба 
(Ø 25 мм либо Ø 32 мм� вɵвоɞится в  лɸбɭɸ сторонɭ,  в соответствии с мон�
таɠноɣ сɯемоɣ, прилаɝаемоɣ  ɤ  ȼаɲеɣ ɍОɋȼ, на ɝлɭбине минимɭм 21�� мм 
от ɞна ɍОɋȼ �в зависимости от моɞели�.

� Ʉрɵɲɤа�ɤрɵɲɤи ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª, вɤлɸɱая  ɞолɠна�ɞолɠнɵ наɯоɞиться
 вɵɲе ɭровня ɝрɭнта на  150 –180 мм. ɗто слеɞɭет  ɭɱитɵвать при  возмоɠнɵɯ

ланɞ ɲаɮтнɵɯ работаɯ на  ɭɱастɤе.

на слеɞɭɸɳее�

планирɭемɵɯ

ɤрепления,
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на ɤрɵɲɭ зɞания или в самɭɸ верɯнɸɸ тоɱɤɭ ɤанализационноɣ сети, соɝлас�
ɇе ɞо пɭсɤается совмеɳения  ɲаɯт ɤанализационноɝо и вен�

ти ляционноɝо стояɤов.

�ȼɇɂɆȺɇɂȿ� Ⱦля ɍОɋȼ "ɌОɉȺɋ���� � �ɌОɉȺɋ�1��� необɯоɞимо поɞɝотовить армированное 
бетонное основание, поверɯ ɤотороɝо произвоɞится песɱаная поɞсɵпɤа ���1��мм. Ɇонтаɠ ɍОɋȼ 
произвоɞить в соответствии с прилаɝаемоɣ сɯемоɣ. ȼ процессе засɵпɤи ɍОɋȼ "ɌОɉȺɋ���� � 
"ɌОɉȺɋ�1��� ɤамерɵ аɷротенɤа вториɱноɝо отстоɣниɤа заполняɸтся воɞоɣ ɞо ɭровня вɵɯоɞа ɱистоɣ 
воɞɵ  приемная ɤамера заполняется 

 ɉосле ɷтоɝо моɠно ввоɞить ɍОɋȼ в ɷɤсплɭатациɸ.

ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª ɭстанавливается в заранее поɞɝотовленнɵɣ ɤотлован �соɝласно 
монтаɠноɣ сɯеме на приобретенное ȼами ɍОɋȼ�. 

Ɋебра ɠестɤости на нарɭɠноɣ стенɤе ɍОɋȼ созɞаɸт ɞополнительное 
сопротивление ɞля  исɤлɸɱения  всплɵтия. 

Обсɵпɤɭ ɍОɋȼ слеɞɭет вɵполнять песɤом оɞновременно с заливɤоɣ
ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª ɱистоɣ воɞоɣ с цельɸ вɵравнивания внɭтреннеɝо и нарɭɠноɝо 
ɞавления. 

    ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª ± преɞставляет собоɣ цельнɵɣ самонесɭɳиɣ резервɭар, ɤор�
пɭс ɤотороɝо вɵполнен из проɱноɝо пластиɤа ± полипропилена. ɉроɱность ɤор�
пɭса опреɞелена применением листовоɝо полипропилена специальноɝо назнаɱе�
ния. ɉрименение ɞанноɝо материала позволяет отɤазаться от бетонирования сте�
ноɤ ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª и ɭменьɲить стоимость монтаɠа.

� ȼентиляция отработаннɵɯ ɝазов из ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª осɭɳествляется ɱерез 
поɞвоɞяɳɭɸ ɤанализационнɭɸ трɭбɭ, затем ɱерез ɮановɵɣ стояɤ.

� Ɏановɵɣ ɤанализационнɵɣ стояɤ ɞолɠен бɵть вɵвеɞен непосреɞственно 

Ɇонтаɠ ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª�
1. ɉоɞɝотовить ɤотлован, соɝласно монтаɠноɣ сɯемɵ, с ɭстановɤоɣ опалɭбɤи   ɞля 
ȼаɲеɣ моɞели ɍОɋȼ.
2. ɉроизвести  равномернɭɸ  поɞсɵпɤɭ  песɤа  поɞ  основание,   не менее 1�� мм.
�. ɉролоɠить поɞвоɞяɳɭɸ маɝистраль ɞо тоɱɤи вɯоɞа в ɍОɋȼ соɝласно 
строительнɵм нормам.

�. Обеспеɱить налиɱие необɯоɞимоɝо обɴема  ɱистоɣ воɞɵ непосреɞственно   ɭ  
места ɭстановɤи ɍОɋȼ ɞля заливɤи.
6. ɍОɋȼ  опɭсɤается  в  ɤотлован и  вɵставляется  по  ɭровнɸ   ɝоризонтально   и 
вертиɤально �маɤсимальное отɤлонение � мм�.
7. Ɂаɮиɤсировать обсɵпɤɭ  со всеɯ внеɲниɯ  сторон на ��� � ��� мм песɤом  
(ȽОɋɌ 87�6����.
8. Ɂаполнить ɍОɋȼ на ɷтɭ ɠе вɵсотɭ воɞоɣ.

ɍОɋȼ  

№ ɇаименование

1
2
�
4
�

ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª ��� �отɞельнɵɣ автомат. вɵɤлɸɱатель�

ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª ���1�� �отɞельнɵɣ автомат. вɵɤлɸɱатель�

1� Ⱥм
16 Ⱥм

ȼȻбɒвнɝ 4ɯ1.� ɤв
ȼȻбɒвнɝ 4ɯ2,� ɤв
ȼȻбɒвнɝ 4ɯ4 ɤв

Ɍабл. 1

Ɋеɤоменɞɭемɵɣ ɤабель при расстоянии ɞо ��м
Ɋеɤоменɞɭемɵɣ ɤабель при расстоянии с ��м ɞо 8�м
Ɋеɤоменɞɭемɵɣ ɤабель при расстоянии более 8�м

4. ɉоɞвести ɤабель ɤ ɤомп� 
рессорномɭ отсеɤɭ ɍОɋȼ. 
ɉри вɵборе ɷлеɤтриɱесɤоɝо 
ɤабеля и автоматиɱесɤоɝо 
вɵɤлɸɱателя использɭɣте 
таб.1.  ɗлеɤтриɱесɤиɣ ɤабель  
поɞɤлɸɱается соɝласно ɉрилоɠениɸ �. 

но ɋɇиɉ 2.��.�1�8�.

Монтаж установки очистки сточных вод 
ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS 

�

. ɋтабилизатор ила заполняется воɞоɣ ɞо верɯнеɝо перелива, а
воɞоɣ на вɵсотɭ 1��� мм от ɞна ɭстановɤи. 

(далее по тексту УОСВ ©ТОПАСª)



7
9. ɍОɋȼ равномерно засɵпается со всеɯ сторон песɤом и оɞновременно заливается 
воɞоɣ на 1��� мм от ɞна ɍОɋȼ.
1�. ȼɵполнить вɯоɞное отверстие�
а� отметить ɤонтɭр поɞвоɞяɳеɝо трɭбопровоɞа в ɞиапазоне врезɤи, в   соответствии 
с монтаɠноɣ сɯемоɣ�
б�   вɵполнить  теɯнолоɝиɱесɤое отверстие поɞ ввоɞ ɤанализационноɣ трɭбɵ� 
в� ɭстановить прилаɝаемɵɣ патрɭбоɤ и опаять еɝо свароɱнɵм прɭтɤом�
ɝ� соеɞинить поɞвоɞяɳɭɸ маɝистраль  с патрɭбɤом ɱерез соеɞинительнɭɸ либо 
ɤомпенсирɭɸɳɭɸ мɭɮтɭ.
11.  ɉролоɠить маɝистраль оɱиɳенноɣ воɞɵ ɞо тоɱɤи сброса.
12. ȼ моɞеляɯ ɍОɋȼ с самотɺɱнɵм вɵɯоɞом произвести соеɞинение  вɵɯоɞноɣ  
трɭбɵ  с  маɝистральɸ   воɞоотвеɞения оɱиɳенноɣ воɞɵ. 
ȼ ɍОɋȼ с принɭɞительнɵм вɵбросом вɵполнить отверстие Ø 2� либо Ø �2 �в 
зависимости от моɞели ɍОɋȼ� в лɸбɭɸ из сторон по направлениɸ вɵброса 
оɱиɳенноɣ воɞɵ, вставить прилаɝаемɵɣ патрɭбоɤ и опаять еɝо свароɱнɵм прɭтɤом. 
ɍстановить насос в емɤость ɞля сбора оɱиɳенноɣ воɞɵ и собрать отвоɞ воɞɵ соɝласно 
прилаɝаемоɣ ɤ ɤомплеɤтɭ сɯемɵ. ɉоɞɤлɸɱить насос соɝласно ɉрилоɠениɸ  № 4. 
13. ȼ ɍОɋȼ ɭстанавливаɸтся ɤомпрессорɵ и поɞɤлɸɱаɸтся соɝласно ɉрилоɠениɸ № 4.
1�. ɍОɋȼ обсɵпается песɤом ɞо нɭлевоɣ отметɤи ɭровня земли.

ɉри присоеɞинении ɤ ɤанализационноɣ сети необɯоɞимо ɭɱитɵвать, ɱто ɍОɋȼ поставляется без 
отверстия ɞля вɯоɞа ɤанализационноɣ трɭбɵ, таɤ ɤаɤ врезɤа моɠет бɵть произвеɞена на разнɵɯ 
вɵсотаɯ в соответствии с моɞельɸ. ɉосле ɭстановɤи ɍОɋȼ в ɤотлован с поɞɝотовленнɵм ɞном 
соɝласно прилаɝаемоɣ сɯеме слеɞɭет вɵрезать в стенɤе приемноɣ ɤамерɵ отверстие ɞля поɞвоɞяɳеɝо 
трɭбопровоɞа в соответствии с монтаɠноɣ сɯемоɣ. ȼ целяɯ обеспеɱения ɞостатоɱноɝо 
наɤопительноɝо обɴема �ɞля залповоɝо сброса�, во избеɠание поɞпора воɞɵ в поɞвоɞяɳем 
трɭбопровоɞе и ɞля оптимальноɣ работɵ ɍОɋȼ необɯоɞимо, ɱтобɵ поɞвоɞяɳиɣ трɭбопровоɞ бɵл 
ɭстановлен, не менее, ɱем на 1 ��� мм вɵɲе ее ɞниɳа.
Отверстие в стенɤе слеɞɭет вɵрезать тоɱно по ɤонтɭрɭ ɤанализационноɣ трɭбɵ и ɝерметиɱно 
обварить свароɱнɵм прɭтɤом.
ɇеобɯоɞимо соблɸɞать слеɞɭɸɳие ɭсловия�
� вɯоɞ ɞолɠен бɵть ввеɞен в ɭравнительнɵɣ резервɭар �приемнɭɸ ɤамерɭ��
� вɯоɞ зависит от моɞели ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª�
- теɯнолоɝиɱесɤиɣ трɭбопровоɞ �поɞвоɞяɳая маɝистраль� вɵполняется из трɭб мм 
либо трɭб ɉɉ 16�ɯ�,   мм.

  ȼ процессе монтаɠа ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª ɤамерɵ аɷротенɤа, вториɱноɝо отстоɣниɤа  
 

приемнɭɸ ɤамерɭ - ɞо ниɠнеɝо ɭровня 
поɞвоɞяɳеɝо трɭбопровоɞа. ɉроверить правильность поɞɤлɸɱения 
ɤомпрессорноɝо и насосноɝо (если преɞɭсмотрено моɞельɸ  ɍОɋȼ�

 оборɭɞования.  ɉоɞать напряɠение на ɍОɋȼ. ɉовернɭть тɭмблер в полоɠение ȼɄɅ.

  ȼремя вɵɯоɞа ɍОɋȼ на ɲтатнɵɣ реɠим работɵ – ɞо �� ɞнеɣ непрерɵвноɣ работɵ  
при  проɠивании  номинальноɝо ɤолиɱества  пользователеɣ. ɉосле переɯоɞа на 
ɲтатнɵɣ реɠим ɭ работаɸɳеɣ ɍОɋȼ воɞа на вɵɯоɞе ɞолɠна бɵть визɭально ɱистоɣ 
и без запаɯа.
  ȼо время образования аɤтивноɝо ила �первɵе1���� ɞнеɣ� имеет место знаɱительное 
пенообразование. Основноɣ приɱиноɣ ɷтоɝо является применение синтетиɱесɤиɯ 
поверɯностно�аɤтивнɵɯ веɳеств �ɋɉȺȼ� в ɞомаɲнем ɯозяɣстве �бɵтовɵе  моɸɳие 

� ȼɇɂɆȺɇɂȿ�

4 

заполняɸтся   воɞоɣ   ɞо   ɭровня   вɵɯоɞа  ɱистоɣ  воɞɵ.  ɋтабилизатор  ила

ɍОɋȼ ɝотова ɤ использованиɸ. 

ɉɉ 11�ɯ�,6

заполняется воɞоɣ ɞо верɯнеɝо перелива, а
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* кабеля не должна препятствовать открыванию крышки УОСВ. 

чистящие средства). Пена постепенно исчезает с повышением концентрации  ила 
в аэротенке.
  В первые 14-30 дней  сократить использование химических

  Выход на штатный режим  путɺм отбора пробы активацион-
 аэротенка (в режиме аэрации) в стеклянную ɺмкость вмести-

 1л. Активационной  смеси  дают  отстояться  в течение 20–30 мин, 

  раздела очищенной  воды и ила должна  быть отчетливо видна. ɂл должен 
иметь обɴем примерно 20% вместимости емкости, и примерно 80% будет составлять 
прозрачная вода. УОСВ, таким образом, введена в работу и теперь достаточно 
устойчива к СПАВ, которые употребляются в домашнем хозяйстве, в том числе к 
порошку для стирки. ȿсли ила меньше, процесс ввода УОСВ не окончен или УОСВ 
недостаточно загружена хозяйственно-бытовыми стоками.

длина

и 

Установка световой аварийной сигнализации.
В доме.

Допускается  установка  аварийной  сигнализации в ином месте согласно правилам 
нормативной технической документацией.    

ɇа крышке УОСВ «ТОПАС».
1.  Под электрическим светильником делается отверстие в крышке УОСВ «ТОПАС» 

Ø �-1� мм. 
 

2. Устанавливается влагозащитный светильник на крышке УОСВ.
3. *Подключается влагозащитный светильник в распаечную коробку.

Раз в неделю:
� визуальный контроль работы УОСВ «ТОПАС».
Раз в 3 месяца:
• Удаление избыточного активного ила из стабилизатора активного ила (камеры 
D). 
Для определения необходимости выполнения данной операции необходимо 
отобрать пробу активационной смеси в стабилизаторе (в режиме аэрации) в 
стеклянную емкость вместимостью примерно 1 л. Активационной смеси дают 
отстояться в течении 30 минут, после чего на дно емкости осаждается активный 
ил, а над ним появляется слой очищенной воды. Откачка  если 
обɴем ила составляет ��� и более вместимости емкости:

Работа УОСВ полностью автоматизирована и не требует ежедневного 
обслуживания. ɇеобходимо только время от времени осуществлять контроль 
правильности ее работы визуально при открытой крышке.

Техническое обслуɠивание установки очистки сточных 
вод ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS 

(далее по тексту УОСВ «ТОПАС»)

ила производится,

работы УОСВ определяется
ной смеси из камеры
мостью примерно
после чего на дно емкости осаждается активный ил, а над ним появляется слой очищенной
воды. Ʌиния

работы УОСВ желательно
веществ в домашнем хозяйстве.
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Выключить УОСВ «ТОПАС» тумблером в компрессорном отсеке, затем отпустив 
хомут, удалить  заглушку на шланге эрлифт-насоса стабилизатора ила, включить 
УОСВ «ТОПАС».  будет производить откачку только при поднятом 
рабочем поплавковом датчике в приемной камере (т.е. если уровня воды в 
приемной камере недостаточно, поплавковый датчик необходимо приподнять). 
Откачать 50%  жидкости от общего объема камеры D (примерно 90-110 см 
от верхней части перегородки между камерой А и D). Залить чистую воду 
до первоначального уровня жидкости камеры D.
 - ɋ помоɳьɸ ɮеɤальноɝо насоса в ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋ- » - ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋ -20» 
�приобретается заɤазɱиɤом отɞельно�.

 - ɋ помоɳьɸ ɮеɤальноɝо насоса в ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋ-30» и вɵɲе �приобретается 
заɤазɱиɤом отɞельно�.
Осторожно погрузить фекальный насос на дно камеры D, избегая ударов по 
корпусу УОСВ и учитывая расположение аэратора, аэратор располагается вдоль 
перегородки между камерами A и D. Откачать 50%  жидкости от общего объема 
камеры. Залить чистую воду до первоначального уровня жидкости камеры D.
� Оɱистɤа насосов ɷрлиɮтов и ɮильтра ɝрɭбоɣ оɱистɤи в приɺмноɣ ɤамере�
Отстегнуть от фиксирующих опор насос эрлифт и фильтр грубой очистки в
 приемной камере (камера А). Отсоединить шланги Ø4 мм воздушных линий от 
штуцера  насоса эрлифта и фильтра грубой очистки. Извлечь  под 
напором воды насос эрлифт и фильтр грубой очистки. Установить насос 
эрлифт и фильтр груб  в обратной последовательности.
� Оɱистɤа и промɵвɤа ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª.
Извлечь крупные нерастворимые вещества из камер УОСВ сачком или ситом. 
Смыть иловый налет со стенок камер УОСВ, шлангов аэрационной системы и 
воздушных линий.
� ɉроɱистɤа ɮорсɭноɤ 1�ɝо  и 2�ɝо  циɤлов.

Осторожно, избегая ударов по корпусу УОСВ, погрузить фекальный насос на дно 
камеры D. Откачать 50%  жидкости от общего объема камеры D (примерно 
90-110 см от верхней части перегородки между камерой А и D). Залить чистую 
воду до первоначального уровня жидкости камеры D.

- ɋ помоɳьɸ встроенноɝо насоса  в ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋ-4 » -  ɍОɋȼ 
«ɌОɉȺɋ-20».

Отсоединить шланг  Ø4 мм воздушных линий от форсунок воздухораспределителя 
(1-го и  2-го  циклов). Прочистить внутренние отверстия  форсункок от засора, грязи 
и налета механическим или воздушным методом. Соединить воздушные линии 
с распределителем в обратной последовательности. 
� ɉроɱистɤа возɞɭɲноɝо ɮильтра ɤомпрессора. 
Указано в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 
«ВОЗДУШНЫЙ  КОМПРЕССОР».

отɤаɱɤи ила

4 

Насос

ой очистки

и промыть

, ,
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Раз в 3 года: 
Очистка донной части камеры аэротенка (камеры В) от минерализованного осадка.

Раз в �� лет:
� замена аэрационных элементов на аэраторах. 
Выполняется авторизованным сервисным центром. 

  Данную операцию, во избежание повреждения УОСВ и� или  его отдельных элементов,   рекомендовано 
выполнять авторизованным сервисным центром. 

*

*

Очистка производится в несколько этапов. Осторожно погрузить ɮекальный 
насос на дно камеры Ⱥ, избегая ударов по корпусу ɍОɋВ и аэратор , 
расположенного на дне корпуса ɍОɋВ. Откачать  не более 40%  жидкости от 
общего обɴема камеры. Ɂалить чистую воду до первоначального уровня жидкости 
камеры Ⱥ. Произвести эти действия до полного осветления жидкости. �Внимание� 
при полном опорожнении ɍОɋВ «ТОПȺɋ» возможна ее деɮормация или всплытие 
при наличии грунтовых вод�.

Очистка производится в несколько этапов. Осторожно погрузить ɮекальный 
насос на дно камеры В, избегая ударов по корпусу ɍОɋВ и аэратору, 
расположенного на дне корпуса ɍОɋВ. Откачать  не более 40%  жидкости от 
общего обɴема камеры. Ɂалить чистую воду до первоначального уровня жидкости 
камеры В. Произвести эти действия до полного осветления жидкости. �Внимание� 
при полной  откачке  ɍОɋВ «ТОПȺɋ» возможна ее деɮормация или всплытие при 

 наличии грунтовых вод�.

� Очистка донной части приемной камеры (камеры А) от минерализованного 
осадка.*

Раз в  год: 

Раз в � года: 
� замена мембран компрессора.
ɍказано в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 
³ВОɁȾɍɒНɕɃ КОМПɊȿɋɋОɊ´

у



При правильной работе УОСВ вода на выходе визуально чистая, без резкого 
неприятного запаха. 

Ɇутная вода на выходе из УОСВ. Возможные причины
• 

• Понижение рɇ, резкое падение температуры или химическое загрязнение. 
Пример: в случае интенсивной стирки белья при  применении большого

 количества моющих  средств, в том числе отбеливателей  на основе хлора, 
или сточных вод из посудомоечной машины. Данная проблема урегулиру-
ется сама в течение короткого периода времени. 

• 

    Отбор проб биологически очищенной воды выполняют на выходе воды из 
УОСВ.

 УОСВ  предусматривает возможность очистки   хозяйственно-бытовых стоков
 . 

УОСВ «ТОПАС» оборудована крышкой с теплоизоляцией. ȿсли наружная 
температура не опускается ниже - 2��С и обеспечивается не менее 20 % притока 
хозяйственно - бытовых вод, УОСВ не требует никаких специальных зимних 
проɮилактических мероприятий.  В случае резкого понижения температуры 
либо наступления затяжных морозов, рекомендуется дополнительно утеплить 
верхнюю часть УОСВ «ТОПАС»*. 

При падении наружной температуры ниже -1��С не  рекомендуется без необ- 
ходимости открывать УОСВ.
   Сведения  о консервации УОСВ «ТОПАС» необходимо отражать в таблице 
проведения сервисных и ремонтных работ.

Работы по консервации (расконсервации), при  сезонной  эксплуатации  
УОСВ «ТОПАС», необходимо проводить в соответствии с настоящим 
Техническим паспортом.
   ɂзготовитель  не несет ответственности за нарушение потребителем порядка 
консервации УОСВ.

При утеплении крышки необходимо обеспечить приток воздуха через вентиляционный 
воздухозаборник. 

11

Ɇассовая перегрузка УОСВ, либо превышение залпового сброса или нехватка 
кислорода в активации, которая может быть вызвана разгерметизацией 
распределительной воздушной сети или выхода из строя компрессорного 
оборудования.

В ходе ввода УОСВ в эксплуатацию, не образуется достаточное коли-
чество ила. əвляется допустимым до выхода на штатный режим  рабо-
ты.

  

ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS 

ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS 

круглый год

:

(далее по тексту УОСВ «ТОПАС»)

(далее по тексту УОСВ «ТОПАС»)

*
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Требования к электроснабжению
Подключение электроснабжения УОСВ «ТОПАС» осуществлять только через 

распределительный щит, от отдельного автоматического выключателя  
лицу  №1 ). Запрещается подключать УОСВ в  электрическую розетку  либо  с 
 другими  потребителями  электроэнергии.

УОСВ «ТОПАС» работает при отклонениях напряжения от номинала в пределах 
 ±5%. Отключение подачи электрической энергии на срок не более 4 часов не 

влияет на работу станции, при более длительном отключении электроэнергии 
начинаются анаэробные процессы  , и возникает опасность переполнения системы.
  При отключении электричества необходимо  прекратить водопотребление, так

 как, возможны переполнение приемной камеры очистного сооружения и попада-
очищенного стока в окружающую среду.

       Для проведения консервации на зимний либо длительный период необходимо 
произвести следующие процедуры.
1. Промыть УОСВ.
2. По очередности (по камерно)  произвести откачку  содержимого УОСВ  и  
заливку чистой воды из каждой камеры не более 40% от объема  каждой камеры 
по следующей схеме: камера отстойника стабилизатора ила → камера аэротенка 
→ приемная камера. И   так до  полного осветления воды. После заливки УОСВ 
уровень чистой воды должен составлять 1800  мм от дна УОСВ.
3. Прочистить насосы эрлифты и форсунки.
4. Отключить УОСВ от электроснабжения.
5. Снять компрессоры из компрессорного отсека. В принудительных УОСВ снять 
насос.
6. Утеплить крышку УОСВ в зимний период.

(см. таб-

   УОСВ «ТОПАС» может быть подключена к источнику бесперебойного питания. 
Рабочее напряжение требуемое для работоспособности УОСВ 220В ± 5%.

ние не

Санитарно-гигиенические требования
УОСВ «ТОПАС» можно устанавливать вблизи жилых зданий.  Во внутрен- 

нее пространство УОСВ подается воздух из окружающей среды и осуществляет-
ся  ее  вентиляция  через   подводящий   канализационный   трубопровод.   УОСВ 
«ТОПАС» не выделяет неприятного запаха, так как в ходе работы преобладают 
аэробные процессы. В процессе работы УОСВ производит минимальный  шум.  
Уровень шума компрессора, который находится под утепленной крышкой 
составляет величину не более 37 дБ.

Для вентиляции внутренней канализационной сети над каждым стоя- 
ком необходимо предусмотреть вытяжную часть согласно СНиП 2.04.01-85.

ВНИМАНИЕ!
  Не допускается откачка жидкости из  

УОСВ
 одновременно 

– возможна ее деформация или всплытие при наличие грунтовых вод.

Консервация установки очистки сточных вод 
ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS 

всех  камер

(далее по тексту УОСВ ©ТОПАСª)
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ɍОɋȼ изɝотовлена из полипропилена ,   сроɤ слɭɠбɵ ɤотороɝо не  менее 50 лет.
  ɋроɤ слɭɠбɵ аɷрационноɝо ɷлемента ± 1� лет. 

ГАРАɇТИɃɇОȿ СВИȾȿТȿЛɖСТВО
ȼɧимаɧие�  Убедитесь, что продавец, продающий Вам продукцию,  правильно

 заполнил гарантийный талон изготовителя с указанием всех серийных номеров.

Ƚарантия вɵɞается проɞавцом и изɝотовителем в соответствии с 
ɳим заɤоноɞательством Ɋоссиɣсɤоɣ Ɏеɞерации.

ɇа ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª преɞоставляется ɝарантия сроɤом 36 месяцев со ɞня 
ввоɞа ее в ɷɤсплɭатациɸ �при отсɭтствии отметɤи в теɯниɱесɤом паспорте о 
ввоɞе в ɷɤсплɭатациɸ, ɝарантиɣнɵɣ сроɤ исɱисляется с момента монтаɠа или 
ɲеɮмонтаɠа,  а при отсɭтствии в теɯниɱесɤом паспорте свеɞениɣ о в воɞе в 
ɷɤсплɭатациɸ, монтаɠе,  ɲеɮмонтаɠе,  ɝарантиɣнɵɣ сроɤ исɱисляется с ɞатɵ 
проɞаɠи,  но  не более  �8 месяцев  с  ɞатɵ  проɞаɠи  завоɞом�изɝотовителем�  и 

 ɞеɣствɭет при ɭсловии, ɱто ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª  приобретена ɭ преɞприятия�изɝото�
или ɭ заɤонноɝо  проɞавца и ɷɤсплɭатировалась в строɝом  соответствии

с теɯниɱесɤим  паспортом.

Пɪимеɱаɧие� ɝарантия на ɤомпрессорɵ, насосɵ и ɞрɭɝое ɷлеɤтрооборɭɞование 
ɭстанавливается произвоɞителями ɞанноɝо оборɭɞования. Ƚарантия на блоɤ 
ɭправления составляет оɞин ɝоɞ и ɞеɣствɭет при соɯранении завоɞсɤоɣ пломбɵ.   
ȼɇɂɆАɇɂȿ�

Ɍеɯниɱесɤое обслɭɠивание и ремонт ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª произвоɞится соɝласно 
правилам теɯниɱесɤоɣ ɷɤсплɭатации.

ɍстранение неисправностеɣ в ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª произвоɞится тольɤо при 
отɤлɸɱенном ɷлеɤтроснабɠении.

Ʉ монтаɠɭ и обслɭɠиваниɸ ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª ɞопɭсɤаɸтся лица, полɭɱивɲие 
инстрɭɤтаɠ по теɯниɤе безопасности, изɭɱивɲие инстрɭɤциɸ по монтаɠɭ 
ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª и обɭɱеннɵе безопаснɵм метоɞам работɵ.

Ɍеɯниɱесɤое обслɭɠивание и ремонт ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª провоɞят специалистɵ
сервисноɣ слɭɠбɵ либо лица, проɲеɞɲие инстрɭɤтаɠ.

ɉри обслɭɠивании, монтаɠе необɯоɞимо избеɝать ɭɞарно�меɯаниɱесɤиɯ 
возɞеɣствиɣ

 

на ɍОɋȼ.

ȼсе ɷлеɤтриɱесɤое оборɭɞование ɍОɋȼ ɞолɠно бɵть заземлено.

вителя

ɞеɣствɭɸ�

Срок службы установки очистки сточных вод 
ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS 

(далее по тексту УОСВ ©ТОПАСª)
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ɇе ɞопɭсɤать работɭ ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª с неɲтатнɵми ɤомпрессорами, блоɤами 
питания и ɞатɱиɤами.

ɉри монтаɠе ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª необɯоɞимо  рɭɤовоɞствоваться прилоɠениями 
и монтаɠноɣ сɯемоɣ ɤ ȼаɲеɣ ɍОɋȼ. Ⱦо наɱала землянɵɯ работ ɭтоɱнить нɭлевɭɸ 
отметɤɭ земли, с ɭɱетом возмоɠнɵɯ ланɞɲаɮтнɵɯ работ. 

ɇе оставлять без присмотра ɍОɋȼ с отɤрɵтоɣ ɤрɵɲɤоɣ.
ɇе ɞопɭсɤать ɤ ɍОɋȼ ɞетеɣ и ɞомаɲниɯ ɠивотнɵɯ.

Гарантийные условия
� Ƚарантия распространяется на все ɞеɮеɤтɵ, возниɤɲие по вине 

произвоɞителя. 
� Ƚарантия не распространяется на ɞеɮеɤтɵ, возниɤɲие по вине потребителя в 

резɭльтате нарɭɲениɣ правил монтаɠа и ɷɤсплɭатации изɞелия.
� ɉретензии после ввоɞа ɍОɋȼ  «ɌОɉȺɋª в ɷɤсплɭатациɸ  принимаɸтся ɱерез 
   произвоɞителеɣ работ по монтаɠɭ, ɲеɮмонтаɠɭ, торɝɭɸɳие орɝанизации или 

� Обязательно налиɱие паспорта изɞелия, правильно заполненноɝо ɝарантиɣноɝо 
талона с ɭɤазанием типа, размера, ɞатɵ проɞаɠи, ɲтампа торɝɭɸɳеɣ 
орɝанизации, поɞписи проɞавца или ответственноɝо лица.

�   иртɭнв ɵмеɴзар ьтялватсереп и ьтаɱɸлɤто ,ьтаɱɸлɤв ястеаɳерпаɁ  ɍОɋȼ 
«ɌОɉȺɋª,   произвоɞить инɵе ɞеɣствия лицам  без соответствɭɸɳеɝо навɵɤа 
ремонта или обслɭɠивания  ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª.

� ȼо время ɷɤсплɭатации ɍОɋȼ необɯоɞимо произвоɞить плановɵе работɵ  в 
соответствии с реɤоменɞациями произвоɞителя.

ȼɇɂɆȺɇɂȿ� Ʌɸбɵе ɤонстрɭɤтивнɵе изменения, вɵполненнɵе не 
произвоɞителем или  без письменноɝо на ɷто еɝо соɝласия, моɝɭт привести ɤ
проблемам в ɞальнеɣɲеɣ ɷɤсплɭатации приобретенноɣ ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª и снятия 
еɺ с ɝарантии.
 ɉри ɷɤсплɭатации ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª

ɁȺɉɊȿɓȺȿɌɋə�
� сброс в ɤанализациɸ остатɤов овоɳеɣ и ɮрɭɤтов�
� сброс в ɤанализациɸ строительноɝо мɭсора �песɤа, извести и т.ɞ.�, ɷто привоɞит 

ɤ засорɭ ɍОɋȼ и ɤаɤ слеɞствие потере работоспособности�
� сброс в ɤанализациɸ полимернɵɯ пленоɤ и ɞрɭɝиɯ биолоɝиɱесɤи не 

разлаɝаемɵɯ соеɞинениɣ �в ɷтɭ ɤатеɝориɸ вɯоɞят презервативɵ, ɝиɝиениɱесɤие 
паɤетɵ, ɮильтрɵ от сиɝарет,  пленɤи от паɱеɤ сиɝарет и т.ɞ.�, ɷто  привоɞит  ɤ 
заɤɭпорɤе насосов и ɤаɤ слеɞствие потере работоспособности ɍОɋȼ�

от пользователя ɍОɋȼ.
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• сброс в канализацию воды от регенерации систем очистки питьевой воды и 

сброс промывных вод ɮильтров бассейна.   Сброс  данных  вод  следует 
проводить по отдельной напорной канализации�

• сброс в канализацию большого количества стоков после отбеливания белья 
хлорсодержащими препаратами (персоль, белизна и др.)�

• сброс в канализацию мусора от лесных грибов�
• сброс в УОСВ испорченных продуктов питания�
• сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов�
• слив в канализацию машинных масел, антиɮризов, кислот, щелочей, спирта 

и т.д.�
• сброс   шерсти домашних животных.

ɇа неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, а также возникшие 
вследствие пожара или иных природных явлений, – гарантия не распространяется�

РАɁРȿɒАȿТСə:
• сброс в канализацию туалетной бумаги (целлюлозно-бумажная)�
• сброс в канализацию стоков стиральных машин при условии применения 

бытовых стиральных порошков�
• сброс в канализацию кухонных стоков�
• сброс в канализацию небольшого количества средств для чистки унитазов, 

санɮаянса и кухонного оборудования, применяемых в бытовых целях. 
ȼɇɂɆȺɇɂȿ�

• при отключении электричества необходимо сократить водопотребление, так 
как возможно переполнение приемной камеры и попадание неочищенного 
стока в окружающую среду�

• применение в больших количествах чистящих средств, содержащих хлор 
и другие антисептики, может привести к отмиранию активного ила и как 
следствие потере работоспособности УОСВ�

• несвоевременная откачка избытков активного ила приводит к 
его загустению и в последствии к нарушению работы УОСВ. 
Ɂа справочной инɮормацией и консультациями обращаться:

• к производителю: 
адрес: 12����, г. Ɇосква, ул. Ȼибиревская, д. 1�, корп. 1, тел.: (���) ���-��-3�, 
���-��-3�� �-���-333-��-3�.

• либо непосредственно к Продавцу.

Подробная инɮормация на сайте: ZZZ.WRSRO-HFR.UX
Дополнительно к паспорту изделия прилагаются (просьба не забыть получить):

1. Действующий сертиɮикат соответствия.
2. Декларация соответствия.
3. Ɇонтажная схема на приобретенное Вами УОСВ.
�. Технические паспорта на компрессорное и насосное  оборудование входящих 
в состав приобретɺнной УОСВ (тип, модель, серийный номер указываются в
разделе «Ʉомплектация УОСВ» гарантийного талона).



16

ГАРАɇТИɃɇɕɃ ТАЛОɇ 

ПРОИɁВОȾИТȿЛə ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКОª® 
на УОСВ модельного ряда ТОПАС�

Пɪи ɩокɭɩке ɍОСȼ ɬɪеɛɭйɬе ɡаɩоɥɧеɧиɹ ɝаɪаɧɬийɧоɝо ɬаɥоɧа�
127���, Ɋоссия, ɝ. Ɇосɤва, ɭл. Ȼибиревсɤая, ɞом 1�, ɤорпɭс 1 �оɮис�

ɇаименование  ɍОɋȼ   �моɞель, ɤонɮиɝɭрация� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋериɣнɵɣ номерBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȾата проɞаɠиBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ⱦанная моɞель ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª  ɭɤомплеɤтована ɤомпрессорнɵм и насоснɵм оборɭɞованием�

   Тиɩ оɛоɪɭдоваɧиɹ                      Ɇодеɥɶ            Сеɪийɧɵй ɧомеɪ

ООО ɉО ©ɌОɉОɅ�ɗɄОª® ɝарантирɭет потребителɸ, ɱто реализɭемая ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª произвеɞена 
по теɯнолоɝии, проɲла отɞел теɯниɱесɤоɝо ɤонтроля �ОɌɄ� и приɝоɞна ɤ ɷɤсплɭатации.

ООО ɉО ©ɌОɉОɅ�ɗɄОª®

Ɇ.ɉ.
ɋ ɝарантиɣнɵми ɭсловиями и 
правилами ɷɤсплɭатации ознаɤомлен�а� 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɌОɉȺɋ �

Ʉомпрессор
Ʉомпрессор
Ʉомпрессор
Ʉомпрессор
Ʉомпрессор
Ʉомпрессор

ɇасос
ɇасос
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ɇАɂɆȿɇОȼАɇɂȿ� АȾɊȿС� ТȿɅȿɎОɇ ТОɊȽОȼОɃ ОɊȽАɇɂɁАɐɂɂ
�Ɂаɩоɥɧɹеɬсɹ ɩɪодавцом�

ɉроɞавец ____________________________________________________________________
ɉоɤɭпатель__________________________________________________________________
ɇаименование ɍОɋȼ �моɞель, ɤонɮиɝɭрация�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋериɣнɵɣ номерBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____________________________________
Ⱦата проɞаɠиBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____________________________________

Ɇ.ɉ.

ɇАɂɆȿɇОȼАɇɂȿ� АȾɊȿС� ТȿɅȿɎОɇ ТОɊȽОȼОɃ ОɊȽАɇɂɁАɐɂɂ
�Ɂаɩоɥɧɹеɬсɹ ɩɪодавцом�

ɉроɞавец ____________________________________________________________________
ɉоɤɭпатель__________________________________________________________________
ɇаименование ɍОɋȼ �моɞель, ɤонɮиɝɭрация�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋериɣнɵɣ номерBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____________________________________
Ⱦата проɞаɠиBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____________________________________

Ɇ.ɉ.

ɇАɂɆȿɇОȼАɇɂȿ� АȾɊȿС� ТȿɅȿɎОɇ ТОɊȽОȼОɃ ОɊȽАɇɂɁАɐɂɂ
�Ɂаɩоɥɧɹеɬсɹ ɩɪодавцом�

ɉроɞавец ____________________________________________________________________
ɉоɤɭпатель__________________________________________________________________
ɇаименование ɍОɋȼ �моɞель, ɤонɮиɝɭрация�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋериɣнɵɣ номерBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____________________________________
Ⱦата проɞаɠиBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____________________________________

Ɇ.ɉ.
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Сведения о монтаже (ɲеɮмонтаже) и вводе в эксплуатацию

ɉроизвеɞɺн монтаɠ �ɲеɮмонтаɠ   
�нɭɠное  поɞɱерɤнɭть�

Орɝанизация 
�осɭɳествивɲая монтаɠ�ɲеɮмонтаɠ� BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦата монтаɠа�ɲеɮмонтаɠа BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ʉлиент BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
                                                                Ɏ.ɂ.О. 
Ⱥɞрес ɭстановɤи BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

                                                                         
Ввод  в эксплуатацию   
Ⱦата ввоɞа BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋотрɭɞниɤ 
сервисноɣ 
орɝанизации BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇаименование 
сервисноɣ 
орɝанизации BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 Оɬмеɬки о вɵɩоɥɧеɧɧɵх ɪаɛоɬах и ɡамеɧе ɭсɬаɧавɥиваемоɝо оɛоɪɭдоваɧиɹ  
ɩо ɝаɪаɧɬии и сеɪвисɧомɭ оɛсɥɭɠиваɧиɸ�

�Ɂаполняется сервисноɣ орɝанизациеɣ�

 Тиɩ   
оɛоɪɭдоваɧиɹ  Ɇодеɥɶ  Сеɪийɧɵй 

ɧомеɪ
Ⱦаɬа 

ɡамеɧɵ
Оɬмеɬки

сеɪвисɧоɝо цеɧɬɪа

Подɩисɶ 
соɬɪɭдɧика 
сеɪвисɧоɝо 

цеɧɬɪа

Ɇ.ɉ.

ɘɊɂȾɂɑȿɋɄɂȿ ȺȾɊȿɋȺ ɋȿɊȼɂɋɇɕɏ ɐȿɇɌɊОȼ�
ООО «ТОПОɅ-ɗɄО сеɪвис» 127���, ɝ. Ɇосɤва, ɭл. Ȼибиревсɤая, ɞом 1�, ɤорп.1 Ɍел.� ����� 78��6���7, 78��8���7   
H�PDLO� LQIR#WRSRO�HFR.UX Ⱥвариɣная сервисная слɭɠба� тел.� ����� 7���88�1�� 8�8�������6���7. 
Ɏиɥиаɥɵ�
ООО «ТОПОɅ-ɗɄО сеɪвис» в ɝоɪоде Саɧкɬ-Пеɬеɪɛɭɪɝ�
1�2�12, ɝ. ɋанɤт�ɉетербɭрɝ, пр�т. Обɭɯовсɤоɣ Оборонɵ, ɞ. 271, лит. ©Ⱥª, оɮис 2�1. Ɍел.� �812� �7��2��62

 ООО «ТОПОɅ-ɗɄО сеɪвис» в ɝоɪоде Самаɪа�
 Ɍел.� �8�6� 27������1, 27������2

ООО «ТОПОɅ-ɗɄО сеɪвис» в ɝоɪоде Ɋосɬов-ɧа-Ⱦоɧɭ�
 �����6, Ɋостовсɤая область, ɝ.Ɋостов�на�Ⱦонɭ, пр�т ɑеɯова, ɞ. ��. Ɍел.� �86�� 26���1���, 26���1��7

ООО «ТОПОɅ-ɗɄО сеɪвис» в ɝоɪоде ȿкаɬеɪиɧɛɭɪɝ�
 62��78, ɝ. ȿɤатеринбɭрɝ, ɭл. , ɞ. , оɮис . Ɍел.� ����� �7��21��6, �7��21��7
ООО «ТОПОɅ-ɗɄО сеɪвис» в ɝоɪоде ɇовосиɛиɪск�
 6����7, ɇовосибирсɤая область, ɝороɞ ɇовосибирсɤ, ɭл. Оɤтябрьсɤая маɝистраль, ɞ.  �, оɮис 211. 
Ɍел.� ��8�� 2����1�8�, 2����1��8
ООО «ТОПОɅ-ɗɄО сеɪвис» в ɝоɪоде ɏаɛаɪовск�
68��1�, ɏабаровсɤиɣ ɤраɣ, ɝ. ɏабаровсɤ, ȼостоɱное ɲоссе, ɞом �1, оɮис 2�6. 
Ɍел.� ��212� ����2��, ����2�1

                                                        

 �ɲтамп сервисноɝо центра�

 �ɲтамп сервисноɝо центра�

иɲневаяȼ �� �12

443099 г. Самара, ул. Водников, д.60, офис 814. 
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Отрɵвноɣ ɤɭпон №1
ɉроɞавец BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇоɞель BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋериɣнɵɣ номер BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
Ⱦата проɞаɠи BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Отрɵвноɣ ɤɭпон №2
ɉроɞавец BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇоɞель BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋериɣнɵɣ номер BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
Ⱦата проɞаɠи BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Отрɵвноɣ ɤɭпон №�
ɉроɞавец BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇоɞель BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋериɣнɵɣ номер BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
Ⱦата проɞаɠи BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Отрɵвноɣ ɤɭпон №�
ɉроɞавец BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇоɞель BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋериɣнɵɣ номер BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
Ⱦата проɞаɠи BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ɇ.ɉ.

Ɇ.ɉ.

Ɇ.ɉ.

Ɇ.ɉ.

Ɂаполняется продавцом

�

�

�

�
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Орɝанизация BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦата вɵполнения работ по ɝарантии BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱥɞрес BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɂаявленнɵɣ ɞеɮеɤт BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Обнарɭɠеннɵе неɞостатɤи BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɂсполнитель �Ɏ.ɂ.О.� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Орɝанизация BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦата вɵполнения работ по ɝарантии BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱥɞрес BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɂаявленнɵɣ ɞеɮеɤт BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Обнарɭɠеннɵе неɞостатɤи BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɂсполнитель �Ɏ.ɂ.О.� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Орɝанизация BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦата вɵполнения работ по ɝарантии BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱥɞрес BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɂаявленнɵɣ ɞеɮеɤт BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Обнарɭɠеннɵе неɞостатɤи BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɂсполнитель �Ɏ.ɂ.О.� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Орɝанизация BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦата вɵполнения работ по ɝарантии BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱥɞрес BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɂаявленнɵɣ ɞеɮеɤт BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Обнарɭɠеннɵе неɞостатɤи BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɂсполнитель �Ɏ.ɂ.О.� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ɇ.ɉ.

Ɇ.ɉ.

Ɇ.ɉ.

Ɇ.ɉ.

Ɂаполняется сервисным центром

�

�

�

�
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ɋ ɝарантиɣнɵми ɭсловиями и 
правилами ɷɤсплɭатации ознаɤомлен�а� 
________________________________

ГАРАɇТИɃɇɕɃ ТАЛОɇ 
на УОСВ модельного ряда ТОПАС�

�остается ɭ проɞавца�

Пɪи ɩокɭɩке ɍОСȼ ɬɪеɛɭйɬе ɡаɩоɥɧеɧиɹ даɧɧоɝо 
ɝаɪаɧɬийɧоɝо ɬаɥоɧа�

127���, Ɋоссия, ɝ. Ɇосɤва, ɭл. Ȼибиревсɤая, ɞом 1�, ɤорпɭс 1 
�оɮис�

ɇаименование ɍОɋȼ �моɞель, ɤонɮиɝɭрация�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɋериɣнɵɣ номерBBBBBBBB________ _____________________________________

Ⱦата проɞаɠиBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_________________________________

Ⱦата ввоɞа ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª  в ɷɤсплɭатациɸBBBB___________________________

ООО ɉО «ɌОɉОɅ�ɗɄОª® ɝарантирɭет потребителɸ, ɱто реализɭемая  
ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª  произвеɞена по теɯнолоɝии, проɲла отɞел теɯниɱесɤоɝо 
ɤонтроля �ОɌɄ� и приɝоɞна ɤ ɷɤсплɭатации.

ООО ɉО «ɌОɉОɅ�ɗɄОª®

Ɇ.ɉ.

Ʌ
ин

ия
от

ре
за

�

ɌОɉȺɋ �
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Ƚороɞ�

Ⱦом� Ʉорп� Ʉв� ɋтационарнɵɣ телеɮон�ɮаɤс� Ɇобильнɵɣ телеɮон�

Ƚороɞ  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB                                                        .ɝBBB102 BBBBBBBBBBBB »BBB«       
Ɂаɤазɱиɤ� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɂнɮормация о ɤлиенте�                    BBBBBBBBBBBBB   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɍлица� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ⱥɞрес места ɭстановɤи� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɂсходɧɵе ɩаɪамеɬɪɵ�

Ʉолиɱество ɭсловнɵɯ пользователеɣ�
Ƚлɭбина залеɝания поɞвоɞяɳеɣ трɭбɵ �на вɵɯоɞе из строения�  см

Ɂалповɵɣ сброс стоɤов�     сɭɳествɭет�        планирɭется�
Ɋасстояние ɞо Ʌɗɉ, м
Ɍип ɝрɭнта�   Ƚлина  ɋɭɝлиноɤ  ɉесоɤ  ɉлɵвɭн
ȼариантɵ отвоɞа оɱиɳенноɣ воɞɵ� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦополнительная инɮормация� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ɋеɤоменɞɭемая аɷрационная ɍОɋȼ�    ТОПАС

Ʌонɝ        ɉринɭɞительная              ɍсиленная               ɇароɳенная  см

Ⱦата ввоɞа ɍОɋȼ в ɷɤсплɭатациɸ� ©BBBBBBBª BBBBBBBBBBB 2�1BBBB ɝ.

ɋоставил� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB �BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

Ɂаɤазɱиɤ� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB �BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

Анкета подбора установки очистки сточных вод 
ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS 

Ƚлɭбина залеɝания поɞвоɞяɳеɣ трɭбɵ �на вɯоɞе в ɍОɋȼ�   см

(далее по тексту УОСВ ©ТОПАСª)

:              - -

 (200 ):

 Ɋаковина в сануɡлɟ �10л�

Сɩɟɰиалиɡированнаɹ ванна �400 л�

Ʉуɯоннаɹ раковина �моɣка� �30 л�

 (5 ):

 (50 )
 (20 )

 (10 )
 (60 )

 _______________ ( ________ )
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Прило

Основные данные и характеристики
данные могут меняться производителем

* - двухкорпусная ɍОɋВ
** - двухкорпусная ɍОɋВ с распределительной емкостью

Long - удлиненная, Пр - принудительная, ɍс - усиленная

Ɇодель УОСВ 

Кол-во 
условных 
польɡо- 
вателеɣ  

Ɂалповыɣ 
сброс� л� 

Обɴɺм перера- 
ботки�м�/сут 

Потреб-ляемая 
ɷл� ɷнергия�  

кВт/сут 
Вес� кг�

Ƚабаритныɣ раɡмер� м 

длина ɲирина высота

ɌɈɉАС�� � 175 0,8 1,5 210 0,95 0,95 2,5

ɌɈɉАС���ɉɪ � 175 0,8 1,6 225 0,9 0,95 2,6

ɌɈɉАС�� 5 220 1 1,5 250 1,2 1,2 2,5

ɌɈɉАС���/RQJ 5 220 1 1,5 310 1,2 1 3,1

ɌɈɉАС���ɉɪ 5 220 1 1,6 265 1,1 1,2 2,6

ɌɈɉАС���/RQJ�ɉɪ 5 220 1 1,6 320 1,2 1 3,1

ɌɈɉАС�� 6 250 1,15 1,5 260 1,2 1,2 2,55

ɌɈɉАС���/RQJ 6 250 1,15 1,5 320 1,2 1 3,1

ɌɈɉАС���ɉɪ 6 250 1,15 1,6 275 1,1 1,2 2,6

ɌɈɉАС���/RQJ�ɉɪ 6 250 1,15 1,6 330 1,2 1 3,1

ɌɈɉАС�� 8 ��� 1,5 1,5 320 1,6 1,2 2,5

ɌɈɉАС���/RQJ 8 ��� 1,5 1,5 380 1,6 1,2 3,1

ɌɈɉАС���ɉɪ 8 ��� 1,5 1,6 335 1,6 1,2 2,6

ɌɈɉАС���/RQJ�ɉɪ 8 ��� 1,5 1,6 390 1,5 1,2 3,1

ɌɈɉАС�� 9 510 1,7 1,5 330 1,6 1,2 2,55

ɌɈɉАС���/RQJ 9 510 1,7 1,5 390 1,6 1,2 3,1

ɌɈɉАС���/RQJ�ɍɫ 9 510 1,7 1,5 ��� 1,8 ��� 3,1

ɌɈɉАС���ɉɪ 9 510 17 1,6 ��� 1,6 1,2 2,6

ɌɈɉАС���/RQJ�ɉɪ 9 510 1,7 1,6 ��� 1,5 1,2 3,1

ɌɈɉАС���/RQJ�ɉɪ�ɍɫ 9 510 1,7 1,6 ��� 1,7 1,35 3,1

ɌɈɉАС��� 10 760 2 2 ��� 2,1 1,2 2,5

ɌɈɉАС����/RQJ 10 760 2 2 500 2,1 1,2 3,1

ɌɈɉАС����/RQJ�ɍɫ 10 760 2 2 560 2,1 ��� 3,1

ɌɈɉАС����ɉɪ 10 760 2 2,1 ��� 2,1 1,2 2,6

ɌɈɉАС����/RQJ�ɉɪ 10 760 2 2,1 510 2 1,2 3,1

ɌɈɉАС����/RQJ�ɉɪɍɫ 10 760 2 2,1 570 2 ��� 3,1

ɌɈɉАС��� 12 830 2,2 2 ��� 2,1 1,2 2,55

ɌɈɉАС����/RQJ 12 830 2,2 2 510 2,1 1,2 3,1

ɌɈɉАС����/RQJ�ɍɫ 12 830 2,2 2 570 2,11 ��� 3,1

ɌɈɉАС����ɉɪ 12 830 2,2 2,1 ��� 2,05 1,2 2,6

ɌɈɉАС����/RQJ�ɉɪ 12 830 2,2 2,1 520 2 1,2 3,1

ɌɈɉАС����/RQJ�ɉɪɍɫ 12 830 2,2 2,1 580 2 ��� 3,1

ɌɈɉАС��� 15 850 3 2,9 ��� 2,1 1,2 2,5

ɌɈɉАС����/RQJ 15 850 3 2,9 555 2,1 1,2 3,1

ɌɈɉАС����/RQJ�ɍɫ 15 850 3 2,9 625 2,11 ��� 3,1

ɌɈɉАС����ɉɪ 15 850 3 3,2 ��� 2,1 1,2 2,6

ɌɈɉАС����/RQJ�ɉɪ 15 850 3 3,2 565 2 1,2 3,1

ɌɈɉАС����/RQJ�ɉɪɍɫ 15 850 3 3,2 635 2,11 ��� 3,1

ɌɈɉАС��� 20 1000 � 2,9 655 2,3 1,7 2,6

ɌɈɉАС����/RQJ 20 1000 � 2,9 750 2,3 1,7 3

ɌɈɉАС����ɉɪ 20 1000 � 3,2 665 2,2 1,7 2,6

ɌɈɉАС����/RQJ�ɉɪ 20 1000 � 3,2 760 2,2 1,7 3

ɌɈɉАС��� 30 1200 6 3,6 790 2,3 2,2 2,6

ɌɈɉАС����/RQJ 30 1200 6 3,6 ��� 2,3 2,2 3

ɌɈɉАС����ɉɪ 30 1200 6 ��� 800 2,2 2,2 2,6

ɌɈɉАС����/RQJ�ɉɪ 30 1200 6 ��� 855 2,2 2,2 3

ɌɈɉАС��� �� 1300 7 5,8 915 2,3 2,2 3,1

ɌɈɉАС����ɉɪ �� 1300 7 6,3 925 2,2 2,2 3,1

ɌɈɉАС��� 50 1500 9 7,2 1170 3,3 2,2 3,1

ɌɈɉАС����ɉɪ 50 1500 9 8 1205 3,2 2,2 3,1

ɌɈɉАС��� 75 2250 12 10,8 ���� ��� 2,2 3,1

ɌɈɉАС����ɉɪ 75 2250 12 11,8 1570 ��� 2,2 3,1

ɌɈɉАС����
 100 3000 16 ���� 2080 3,3 ��� 3,1

ɌɈɉАС�����ɉɪ
 100 3000 16 15,7 2225 3,2 ��� 3,1

ɌɈɉАС����

 150 ���� �� 21,6 3085 ��� ��� 3,1

ɌɈɉАС�����ɉɪ

 150 ���� �� 23,6 3120 ��� ��� 3,1

ɌɈɉАС���/RQJ�ɉɪ�ɍɫ 8 ��� 1,5 1,6 390 1,7 ��� 3,1

ɌɈɉАС���/RQJ�ɍɫ 8 ��� 1,5 1,5 ��� 1,8 ��� 3,1
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ɋиɝнал 
авариɣноɝо 
состояния

ɂл на 
поверɯности 
вториɱноɝо 
отстоɣниɤа

ɉереɝрɭзɤа илом 
ɍОɋȼ ©ɌОɉȺɋª

Оɝраниɱить 
постɭпление 

несоответствɭ� 
ɸɳиɯ стоɤов

Ɂаменить ɞатɱиɤ

ɉереполнение 
приемноɣ 

ɤамерɵ

ɇе 
переɤлɸɱаɸтся 

циɤлɵ

ȼозниɤновение 
биолоɝиɱесɤоɣ 

пенɵ

ɉревɵɲение 
залповоɝо 

сброса

ɇе работает 
ɞатɱиɤ ɭровня 

ɠиɞɤости

ɇеисправность 
сантеɯниɤи

ɇе работает 
ɝлавнɵɣ насос 

ɷрлиɮт

Приложение №2
Схема возможных неисправностей, их причины 

и способы устранения
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ɍстранить 
неисправность

Ɂасор насоса 
ɷрлиɮта

Ɋазɝерметизация 
возɞɭɲноɣ 
маɝистрали

ɇе провеɞена 
своевременная 

отɤаɱɤа 
отработанноɝо ила

Ɂасор ɮорсɭнɤи 
распреɞеления 

возɞɭɯа
ɉроɱистить 
ɮорсɭнɤɭ

ɉоломɤа 
ɤомпрессора

ɉроверить 
поɞɤлɸɱение 

ɷлеɤтриɱесɤоɣ 
ɱасти

ɉроɱистить 
ɮильтр 

ɤомпрессора

Остановɤа 
ɤомпрессора

Отɤаɱать 
излиɲɤи ила из 

отстоɣниɤа

Отсɭтствие 
напряɠения

ɉроверить 
напряɠение в 

сети

ȿсли работает, но 
возɞɭɯ не иɞет, �

повреɠɞена
  мембрана

ɉри 
необɯоɞимости 

из аɷротенɤа

ɉроверить 
напряɠение в 

распреɞелительноɣ 
ɤоробɤе

ȿсли не работает � 
сɝорела ɤатɭɲɤа

Ɂасор ɮильтра 
ɝрɭбоɣ оɱистɤи

Обрɵв ɲланɝа

ȼ ɍОɋȼ попал 
биолоɝиɱесɤи 
неразлаɝаемɵɣ

мɭсор

ɇе работает 
проɞɭвɤа 

ɝлавноɝо насоса
ɇет поɞаɱи 

возɞɭɯа

ɍɞалить мɭсор 
из приемноɣ 

ɤамерɵ

ɉо вопросам сервисноɝо обслɭɠивания 
обраɳаɣтесь ɤ ɉроɞавцɭ, либо непосреɞственно ɤ 
ООО ©ɌОɉОɅ�ɗɄО сервисª� тел.� ����� 78��6���7� 
78��8���7� 7���88�1��   8�8�������6���7. Ɍелеɮонɵ 
сервисноɣ

 
слɭɠбɵ � на саɣте произвоɞителя. ɉри 

себе иметь теɯниɱесɤиɣ паспорт и инɞивиɞɭальнɵɣ 
номер приобретенноɣ ɍОɋȼ  ZZZ.WRSRO�HFR.UX



26 Приложение №3



27



28



29



30



31



32



33
 

1� Ɋɭководсɬво ɩо ɩодкɥɸɱеɧиɸ
комɩɪессоɪɧоɝо оɛоɪɭдоваɧиɹ и ɷɥекɬɪиɱеской ɱасɬи 
ɍОСȼ «ТОПАС-  » - и их модификаций

ɉри поставɤе оборɭɞования со сɤлаɞа вместе с ɍОɋȼ поставляɸтся�
� ɤомпрессор ɭɤомплеɤтованнɵɣ* ± 2 ɲт.� 
� насос поɝрɭɠноɣ** ± 1ɲт.

А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ ©ТОПАСª с 
самотечным отводом очиɳенной воды.

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə 

*  Оборɭɞование поставляется в завоɞсɤоɣ ɭпаɤовɤе в полноɣ ɤомплеɤтности. ȼ ɤомплеɤтность оɞноɣ 
ɭпаɤовɤи вɯоɞит� паспорт – 1 ɲт.; соеɞинительная мɭɮта �резиновая� – 1 ɲт.; ɯомɭт обɠимноɣ - 2 ɲт.� 
рем. ɤомплеɤт мембран (тольɤо с $LU0DF� ± 1 ɤомплеɤт
** Оборɭɞование поставляется тольɤо ɞля моɞиɮиɤации ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª с принɭɞительнɵм 
вɵбросом оɱиɳенноɣ воɞɵ

 

Приложение №4

Ɋис. №1

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
резиновоɣ

 

патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ  мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №1 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №2 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №2 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами.

резиновоɣ

«ТОПАС-4 12    »

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ № .1
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Ȼ. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ ©ТОПАСª с 
принудительным выбросом очиɳенной воды.

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə 

Ɋис. №2

- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ патрɭбоɤ 
из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ  мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №1 и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №2  поɞɤлɸɱить  ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №2 и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- поɝрɭɠноɣ насос необɯоɞимо опɭстить в наɤопительнɭɸ  ɤамерɭ принɭɞительноɝо 
вɵброса, ɭстановить соɝласно сɯемɵ поɞɤлɸɱения �см.вɵɲе�,  после ɱеɝо поɞɤлɸɱить 
ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�.

 ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
1. Ɍольɤо после вɵполнения поɞɤлɸɱения ɤомпрессорноɝо оборɭɞования и 
ɷлеɤтриɱесɤоɣ ɱасти ɤ ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª моɠно повернɭть тɭмблер вɤлɸɱения ɍОɋȼ в 
полоɠение ȼɄɅ.
. ȼсɤрɵтие запломбированноɝо блоɤа ɭправления ɞолɠно произвоɞиться лицом, 

осɭɳествляɸɳим ɝарантиɣное обслɭɠивание. ȼ слɭɱае самостоятельноɝо всɤрɵтия 
запломбированноɝо блоɤа ɍОɋȼ снимается с ɝарантии.

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

патрɭбоɤ 

резиновоɣ 

резиновоɣ 

2

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ № .2
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2� Ɋɭководсɬво ɩо ɩодкɥɸɱеɧиɸ

комɩɪессоɪɧоɝо оɛоɪɭдоваɧиɹ и ɷɥекɬɪиɱеской ɱасɬи 
ɍОСȼ «ТОПАС-15»�  «Т   ОП   А   С-20»� 

и их модификаций
ɉри поставɤе оборɭɞования со сɤлаɞа вместе с ɍОɋȼ поставляɸтся�

� ɤомпрессор ɭɤомплеɤтованнɵɣ* ± 2 ɲт.� 
� насос поɝрɭɠноɣ** ± 1ɲт.
А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ ©ТОПАСª с 
самотечным отводом очиɳенной воды УОСВ.

ɍОɋȼɉоɞɤлɸɱение     ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез от

ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтроɤабеля в распаеɱнɭɸ ɤороб-
ɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в паспорте на ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª� вɵполнить  ɭстановɤɭ 
поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ №�.

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə 

- ɤомпрессор №1  поɞɤлɸɱить  ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ  
из ɤомпрессора  стɵɤɭется  соеɞинительноɣ  резиновоɣ  мɭɮтоɣ
и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

  
 
*  Оборɭɞование поставляется в завоɞсɤоɣ ɭпаɤовɤе в полноɣ ɤомплеɤтности. ȼ ɤомплеɤтность оɞноɣ 
ɭпаɤовɤи вɯоɞит� паспорт – 1 ɲт.; соеɞинительная мɭɮта �резиновая� – 1 ɲт.; ɯомɭт обɠимноɣ - 2 ɲт.� 
рем. ɤомплеɤт мембран �тольɤо с $LU0DF� ± 1 ɤомплеɤт
** Оборɭɞование поставляется тольɤо ɞля моɞиɮиɤации ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª с принɭɞительнɵм 
вɵбросом оɱиɳенноɣ воɞɵ

 

 «Т   ОП   А   С-30» 

Ɋис. №�

нɵɣ автомат . 
ɞель�

ɤ  патрɭбɤɭ  №1

резиновоɣ

патрɭбоɤ

- ɤомпрессор №2  поɞɤлɸɱить  ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ  
из ɤомпрессора  стɵɤɭется  соеɞинительноɣ  резиновоɣ  мɭɮтоɣ
и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

ɤ  патрɭбɤɭ  №2
патрɭбоɤ

иɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель
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Ȼ. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ ©ТОПАСª с 
принудительным выбросом очиɳенной воды. 

Ɋис. №�

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə 
- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 

резиновоɣ 

патрɭбоɤ 
из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №1 и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №2  поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 

 из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ  мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №2 и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- поɝрɭɠноɣ насос необɯоɞимо опɭстить в наɤопительнɭɸ  ɤамерɭ принɭɞительноɝо 
вɵброса, ɭстановить соɝласно сɯемɵ поɞɤлɸɱения �см. вɵɲе�, после ɱеɝо поɞɤлɸɱить 
ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�.

    ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
1. Ɍольɤо после вɵполнения поɞɤлɸɱения ɤомпрессорноɝо оборɭɞования и 
ɷлеɤтриɱесɤоɣ ɱасти ɤ ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª моɠно повернɭть тɭмблер вɤлɸɱения ɍОɋȼ в 
полоɠение ȼɄɅ.
. ȼсɤрɵтие запломбированноɝо блоɤа ɭправления ɞолɠно произвоɞиться лицом, 

осɭɳествляɸɳим ɝарантиɣное обслɭɠивание. ȼ слɭɱае самостоятельноɝо всɤрɵтия 
запломбированноɝо блоɤа ɍОɋȼ снимается с ɝарантии.

патрɭбоɤ 

резиновоɣ 

2

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ № .�
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3� Ɋɭководсɬво ɩо ɩодкɥɸɱеɧиɸ

комɩɪессоɪɧоɝо оɛоɪɭдоваɧиɹ и ɷɥекɬɪиɱеской ɱасɬи 
ɍОСȼ «ТОПАС-40»� «ТОПАС-50» 

и их модификаций
ɉри поставɤе оборɭɞования со сɤлаɞа вместе с ɍОɋȼ поставляɸтся�
� ɤомпрессор ɭɤомплеɤтованнɵɣ* ± 2 ɲт.� 
� насос поɝрɭɠноɣ** ± 1ɲт.
А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ ©ТОПАСª с 
самотечным отводом очиɳенной воды УОСВ.

*  Оборɭɞование поставляется в завоɞсɤоɣ ɭпаɤовɤе в полноɣ ɤомплеɤтности. ȼ ɤомплеɤтность оɞноɣ 
ɭпаɤовɤи вɯоɞит� паспорт – 1 ɲт.; соеɞинительная мɭɮта �резиновая� – 1 ɲт.; ɯомɭт обɠимноɣ - 2 ɲт.� 
рем. ɤомплеɤт мембран �тольɤо с $LU0DF� ± 1 ɤомплеɤт
** Оборɭɞование поставляется тольɤо ɞля моɞиɮиɤации ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª с принɭɞительнɵм 
вɵбросом оɱиɳенноɣ воɞɵ

 

Ɋис. №�

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə 

- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 

резиновоɣ

патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №1 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №2 поɞɤлɸɱить  ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 

 патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ  мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №2 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами.

резиновоɣ

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ №  .�
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Ȼ. Подключение компрессорного оборудования и электрической части к  
УОСВ ©ТОПАСª с принудительным выбросом очиɳенной воды.

Ɋис. №6

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə 

- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
резиновоɣ 

патрɭбоɤ 
из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №1 и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №2  поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 

 из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ  мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №2 и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- поɝрɭɠноɣ насос необɯоɞимо опɭстить в наɤопительнɭɸ  ɤамерɭ принɭɞительноɝо 
вɵброса, ɭстановить соɝласно сɯемɵ поɞɤлɸɱения �см. вɵɲе�, после ɱеɝо поɞɤлɸɱить 

ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�.

    ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
1. Ɍольɤо после вɵполнения поɞɤлɸɱения ɤомпрессорноɝо оборɭɞования и 
ɷлеɤтриɱесɤоɣ ɱасти ɤ ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª моɠно повернɭть тɭмблер вɤлɸɱения ɍОɋȼ в 
полоɠение ȼɄɅ.
2. ȼсɤрɵтие запломбированноɝо блоɤа ɭправления ɞолɠно произвоɞиться лицом, 
осɭɳествляɸɳим ɝарантиɣное обслɭɠивание. ȼ слɭɱае самостоятельноɝо всɤрɵтия 
запломбированноɝо блоɤа ɍОɋȼ снимается с ɝарантии.

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

ɤ 

патрɭбоɤ 
резиновоɣ 

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ №  .6



394. Ɋɭководсɬво ɩо ɩодкɥɸɱеɧиɸ комɩɪессоɪɧоɝо 
оɛоɪɭдоваɧиɹ и ɷɥекɬɪиɱеской ɱасɬи 

ɍОСȼ «ТОПАС-75» и их модификаций
ɉри поставɤе оборɭɞования со сɤлаɞа, вместе с  ɍОɋȼ поставляɸтся�
� ɤомпрессор ɭɤомплеɤтованнɵɣ* ± � ɲт.� 
� насос поɝрɭɠноɣ** ± 1ɲт.
А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ ©ТОПАСª с 
самотечным отводом очиɳенной воды УОСВ.

 

* Оборɭɞование поставляется в завоɞсɤоɣ ɭпаɤовɤе в полноɣ ɤомплеɤтности. ȼ ɤомплеɤтность оɞноɣ 
ɭпаɤовɤи вɯоɞит� паспорт – 1 ɲт.; соеɞинительная мɭɮта �резиновая� – 1 ɲт.; ɯомɭт обɠимноɣ - 2 ɲт.� 
рем. ɤомплеɤт мембран (тольɤо с $LU0DF� ± 1 ɤомплеɤт
** Оборɭɞование поставляется тольɤо ɞля моɞиɮиɤации ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª с принɭɞительнɵм вɵб� 
росом оɱиɳенноɣ воɞɵ

 

 

Ɋис. №7

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə 

- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
резиновоɣпатрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 

патрɭбɤɭ №1 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

- ɤомпрессор №� поɞɤлɸɱается ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №� и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами.

- ɤомпрессор №2 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №2 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

резиновоɣ

резиновоɣ

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ №  .7
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Ȼ. Подключение компрессорного оборудования и электрической части  
к УОСВ ©ТОПАСª с принудительным выбросом очиɳенной воды.

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə

- поɝрɭɠноɣ насос необɯоɞимо опɭстить в наɤопительнɭɸ ɤамерɭ принɭɞительноɝо 
вɵброса,  ɭстановить  соɝласно  сɯемɵ поɞɤлɸɱения �см. вɵɲе�,  после ɱеɝо поɞ�

 ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�.

Ɋис. №8

всɤрɵтия

ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
1. Ɍольɤо  после  вɵполнения поɞɤлɸɱения ɤомпрессорноɝо    оборɭɞования 
и ɷлеɤтриɱесɤоɣ ɱасти ɤ ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª моɠно повернɭть  тɭмблер    вɤлɸɱения  
ɍОɋȼ в полоɠение ȼɄɅ. 
2. ȼсɤрɵтие запломбированноɝо блоɤа ɭправления ɞолɠно произвоɞиться лицом, 
осɭɳествляɸɳим    ɝарантиɣное    обслɭɠивание.  ȼ   слɭɱае самостоятельноɝо

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

- ɤомпрессор №�  поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
рɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ пат- 
рɭбɤɭ №� и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

- ɤомпрессор №2  поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
рɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ пат-
рɭбɤɭ №2 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

- ɤомпрессор №1  поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
резиновоɣ рɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 

пат  рɭбɤɭ №1 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

запломбированноɝо блоɤа ɍОɋȼ снимается с ɝарантии.

ɤлɸɱить ɤ

пат-
пат-

резиновоɣ 
пат-

пат- 
резиновоɣ 

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ №  .8
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5. Ɋɭководсɬво ɩо ɩодкɥɸɱеɧиɸ комɩɪессоɪɧоɝо 
оɛоɪɭдоваɧиɹ и ɷɥекɬɪиɱеской ɱасɬи аɷɪациоɧɧой 

ɍОСȼ «ТОПАС-100» и их модификаций
ɉри поставɤе оборɭɞования со сɤлаɞа вместе с ɍОɋȼ поставляɸтся�

� ɤомпрессор ɭɤомплеɤтованнɵɣ* ± � ɲт.� 
� насос поɝрɭɠноɣ** ± 1ɲт.
А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ ©ТОПАСª с 
самотечным отводом очиɳенной воды УОСВ.

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə

*  Оборɭɞование поставляется в завоɞсɤоɣ ɭпаɤовɤе в полноɣ ɤомплеɤтности. ȼ ɤомплеɤтность оɞноɣ  
ɭпаɤовɤи вɯоɞит� паспорт – 1 ɲт.; соеɞинительная мɭɮта �резиновая� – 1 ɲт.; ɯомɭт обɠимноɣ - 2 ɲт.� 
рем. ɤомплеɤт мембран (тольɤо с $LU0DF� ± 1 ɤомплеɤт
** Оборɭɞование поставляется тольɤо ɞля моɞиɮиɤации ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª с принɭɞительнɵм 
вɵбросом оɱиɳенноɣ воɞɵ

Ɋис. №�

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
резиновоɣпатрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ  мɭɮтоɣ ɤ 

патрɭбɤɭ №1 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №2 поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №2 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

резиновоɣ

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ №  .�
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ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə

Ɋис. №1�

- ɤомпрессор №� поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
резиновɵɣ патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №� и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №� поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
резиновɵɣ патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №� и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами.

Ȼ. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ ©ТОПАСª с 
принудительным выбросом очиɳенной воды.

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
резиновоɣ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ  мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №1 и 

обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №2  поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №2 и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №�  поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №� и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

патрɭбоɤ 

патрɭбоɤ 

патрɭбоɤ 

резиновоɣ 

резиновоɣ 

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ №1  .�
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- ɤомпрессор №� поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�. ȼɵɯоɞяɳиɣ  
из  ɤомпрессора  стɵɤɭется  соеɞинительноɣ  резиновоɣ  мɭɮтоɣ  ɤ  патрɭбɤɭ  №1  и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
� поɝрɭɠноɣ насос необɯоɞимо опɭстить в наɤопительнɭɸ ɤамерɭ принɭɞительноɝо
вɵброса, ɭстановить соɝласно сɯемɵ поɞɤлɸɱения �см. вɵɲе�,  после ɱеɝо  поɞɤлɸ�

ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
1. Ɍольɤо после вɵполнения поɞɤлɸɱения ɤомпрессорноɝо оборɭɞования и ɷлеɤт� 
риɱесɤоɣ ɱасти ɤ ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª моɠно повернɭть тɭмблер вɤлɸɱения  в поло� 
ɠенние ȼɄɅ.
2. ȼсɤрɵтие запломбированноɝо блоɤа ɭправления ɞолɠно произвоɞиться лицом, 
осɭɳествляɸɳим ɝарантиɣное обслɭɠивание. ȼ  слɭɱае самостоятельноɝо 
тия запломбированноɝо блоɤа ɍОɋȼ снимается с ɝарантии.
�. ɋ  распреɞелителя №1 отвеɞен ɲланɝ ɞиаметром � мм ɞлявозɞɭɲноɝо поɞɤлɸ�
ɱения  Ʉаɠɞɵɣ ɲланɝ  имеет опреɞеленнɭɸ бирɤɭ, и соответствɭ� 

бирɤɭ имеет насос ɷрлиɮт.
ɇапример�
ɋ  возɞɭɲноɝо распреɞелителя №1 отвеɞен ɲланɝ ɞиаметром � мм с бирɤоɣ поɞ 
№1. Ⱦаннɵɣ ɲланɝ поɞɤлɸɱаем ɤ насосɭ ɷрлиɮт  с бирɤоɣ 1. ɉослеɞɭɸɳее  поɞ� 
ɤлɸɱение всеɯ веɞеннɵɯ ɲланɝов иɞентиɱно ɷтомɭ поɞɤлɸɱениɸ. Ȼирɤа на 
отвеɞенном нɝе с распреɞелителя ɞолɠна соответствовать номерɭ бирɤи на 
насосе ɷрлиɮт аɷросистемɵ. 

всɤрɵ�

насоса ɷрлиɮт.

от
ɲла

или

ɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�.

патрɭбоɤ

ɸɳɭɸ
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6. Ɋɭководсɬво ɩо ɩодкɥɸɱеɧиɸ комɩɪессоɪɧоɝо 

оɛоɪɭдоваɧиɹ и ɷɥекɬɪиɱеской ɱасɬи 
ɍОСȼ «ТОПАС-150» и их модификаций

ɉри поставɤе оборɭɞования со сɤлаɞа, вместе с ɍОɋȼ поставляɸтся�
� ɤомпрессор ɭɤомплеɤтованнɵɣ* ± 6 ɲт.� 
� насос поɝрɭɠноɣ** ± 2ɲт.
А. Подключение компрессорного оборудования к УОСВ ©ТОПАСª с 
самотечным отводом очиɳенной воды УОСВ.

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə

- поɞɤлɸɱение отсеɤа №2 осɭɳествляется зерɤально по отноɲениɸ ɤ отсеɤɭ №1.
*  Оборɭɞование поставляется в завоɞсɤоɣ ɭпаɤовɤе в полноɣ ɤомплеɤтности. ȼ ɤомплеɤтность оɞноɣ ɭпа�
ɤовɤи вɯоɞит� паспорт – 1 ɲт.; соеɞинительная мɭɮта �резиновая� – 1 ɲт.; ɯомɭт обɠимноɣ - 2 ɲт.� рем. 
ɤомплеɤт мембран �тольɤо с $LU0DF� ± 1 ɤомплеɤт
** Оборɭɞование поставляется тольɤо ɞля моɞиɮиɤации ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª с принɭɞительнɵм вɵб� 
росом оɱиɳенноɣ воɞɵ

Ɋис. №11

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 

- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
резиновоɣ  патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ  мɭɮтоɣ ɤ 

патрɭбɤɭ №1 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №2 поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №2 и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами.
- ɤомпрессор №� поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
патрɭбоɤ из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ  мɭɮтоɣ ɤ 
патрɭбɤɭ №� и обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами.

резиновоɣ  

резиновоɣ  

автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�
«ɌОɉȺɋª�    ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   

вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ №1 .1
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Ȼ. Подключение компрессорного оборудования и электрической части  
к УОСВ ©ТОПАСª с принудительным выбросом очиɳенной воды.

ɋɏȿɆȺ ɍɋɌȺɇОȼɄɂ ɂ ɉОȾɄɅɘɑȿɇɂə ɄОɆɉɊȿɋɋОɊɇОȽО ОȻОɊɍȾОȼȺɇɂə

- поɝрɭɠноɣ насос необɯоɞимо опɭстить в наɤопительнɭɸ ɤамерɭ принɭɞительноɝо 
вɵброса,  ɭстановить соɝласно сɯемɵ поɞɤлɸɱения �см. вɵɲе�,  после ɱеɝо поɞɤлɸ�
ɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�.
� поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо отсеɤа №2 осɭɳествляется зерɤально по отноɲениɸ 
ɤ отсеɤɭ №1.

ȼɇɂɆȺɇɂȿ�
1. Ɍольɤо после вɵполнения поɞɤлɸɱения ɤомпрессорноɝо оборɭɞования и ɷлеɤт� 
риɱесɤоɣ ɱасти ɤ ɍОɋȼ «ɌОɉȺɋª моɠно повернɭть  тɭмблер вɤлɸɱения в полоɠе� 
ние ȼɄɅ.
2. ȼсɤрɵтие запломби рованноɝо блоɤа ɭправления ɞолɠно произвоɞиться лицом, 
осɭɳествляɸɳим ɝарантиɣное обслɭɠивание. ȼ  слɭɱае самостоятельноɝо  всɤрɵ� 
тия запломбированноɝо блоɤа ɍОɋ снимается с ɝарантии.

Ɋис. №12

ɉоɞɤлɸɱение ɍОɋȼ ɤ ɷлеɤтроснабɠениɸ произвоɞится ɤабелем ɱерез отɞельнɵɣ 
автоматиɱесɤиɣ вɵɤлɸɱатель. ɉосле заверɲения работ по поɞɤлɸɱениɸ ɷлеɤтро�

«ɌОɉȺɋª�    

- ɤомпрессор №1 поɞɤлɸɱить ɤ ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №1. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №1 и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №2  поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №2. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №2 и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�
- ɤомпрессор №�  поɞɤлɸɱить  ɤ  ɷлеɤтриɱесɤоɣ розетɤе №�. ȼɵɯоɞяɳиɣ 
из ɤомпрессора стɵɤɭется соеɞинительноɣ мɭɮтоɣ ɤ патрɭбɤɭ №� и 
обɠимается прилаɝаемɵми обɠимнɵми ɯомɭтами�

резиновоɣ 
патрɭбоɤ 

патрɭбоɤ 

патрɭбоɤ 
резиновоɣ 

резиновоɣ 

ɤабеля в распаяɱнɭɸ ɤоробɤɭ �см. инстрɭɤциɸ в  паспорте  на  ɍОɋȼ   
вɵполнить ɭстановɤɭ поɞɤлɸɱение ɤомпрессорноɝо оборɭɞования соɝласно рисɭнɤɭ №12.
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Ⱦополнительная инɮормация

 1. ɇа момент сɞаɱи в пеɱать в  201�ɝ. инɮормация в ɞанном 
рɭɤовоɞстве полностьɸ соответствовала ɞеɣствительности. Оɞнаɤо после 
пɭблиɤации в ɤонстрɭɤциɸ ɍОɋȼ моɝɭт бɵть внесенɵ изменения. ȼ таɤиɯ 
слɭɱаяɯ ɤ ɤомплеɤтɭ ɞоɤɭментации ɞобавляется соответствɭɸɳее прилоɠение ɤ 
рɭɤовоɞствɭ. 
 2. Ɇɵ постоянно работаем наɞ ɭсоверɲенствованием наɲеɣ проɞɭɤции, 
поɷтомɭ оставляем за собоɣ право изменять теɯниɱесɤие ɯараɤтеристиɤи, 
ɤонстрɭɤциɸ и оборɭɞование в лɸбое время без преɞварительноɝо ɭвеɞомления� 
таɤие изменения не налаɝаɸт ɞополнительнɵɯ обязательств на ɤомпаниɸ. 
Ɂапреɳается полное или ɱастиɱное воспроизвеɞение или перевоɞ ɞанноɝо 
ɞоɤɭмента без разреɲения ɤомпании. 
 ɉроизвоɞитель не несет ответственности за послеɞствия опеɱатоɤ и 
пропɭсɤов. 

иɸле
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Ⱦля заметок
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Ⱦля заметок


